光缆

一、技术要求：

1、符合YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》要求及设计要求，满足业主、监理现场不定期抽样送检的质量要求；

2、标志：光缆应在外层塑料套表面沿长度方向作永久性标志，宜为白色，标志应不影响光缆的任何性能，相邻标志始点间的距离应不大于1m。标志内容应包括产品型号、计米长度、制造厂名称（或代号）或（和）商标，制造年份或生产批号。标志应清晰，并与护套粘附牢固，经过擦拭试验后仍可辨认。标志中计米长度的误差应在0～1%范围，应保证真实长度不小于计米长度；
3、提供所有采购电缆规格型号项目部委托送检样品。
二、提供质量证明资料

企业营业执照 

生产许可证 

经销授权书（如有经销商，厂家直供不需要）

产品合格证 

产品出厂检测报告 

厂家委托第三方出具的型式试验报告，可在厂商原有大芯数全项型式试验报告基础上提供12芯单模光缆（最低要求）全项型式试验报告，若无大芯数全项型式试验报告则还需要提供96芯单模光缆全项型检报告
企业产能说明

8、企业在信用交通、信用中国两个网站上查询无不良记录的截图
